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Úvod
Spoleènost DAKON, s.r.o., Krnov Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Nástìnné kotle  DUA byly vyvinuty ve spolupráci  pøedních západoevropských firem UNICAL, HONEYWELL,

POLIDORO a GIANNONI. Jsou schváleny dle nìmeckých norem DIN a odpovídají v�em po�adavkùm evropských
norem EN. Tyto kotle se prosadily i na tìch nejnároènìj�ích západoevropských trzích v Nìmecku, �výcarsku a ostatních
zemích.

Na kotle DUA je výrobcem vydáno prohlá�ení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a § 4 naøízení
vlády è.177/1997 Sb.

Spoleènost DAKON, s.r.o., Krnov chce tímto plynovým nástìnným kotlem, vyrábìným v licenci z originálních
souèástí, obohatit ná� trh velmi kvalitním výrobkem za solidní cenu.

Dùle�itá upozornìní
· Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte dùle�ité informace o konstrukci, ovládání

a bezpeèném provozu kotle.
· Dodr�ujte pokyny ke skladování a pøepravì výrobku uvedené na obalu.

· Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.

· Zkontrolujte, zda typ kotle a pøedepsaný plyn odpovídá po�adovanému pou�ití.

· Na ka�dou instalaci kotle musí být zpracován projekt.

· Instalaci smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.

· Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze.

· Seøízení a uvedení do provozu smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.  Seznam
smluvních servisních firem je dodáván jako samostatná pøíloha tohoto návodu.

· Chybným zapojením mohou vzniknout �kody, za které výrobce neodpovídá.

· Pøi údr�bì a èi�tìní se musí dodr�ovat pøedepsané pokyny.

· V pøípadì poruchy se obra�te na nìkterou ze servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako samostatná
pøíloha k  tomuto návodu. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel.

· Pro správnou funkci, bezpeènost a dlouhodobý provoz si zajistìte minimálnì jednou za rok pravidelnou  kontrolu
a údr�bu kotle vèetnì zásobníku TUV nìkterou z na�ich smluvních servisních firem. Je to záruèní podmínka a
zároveò ochrana Va�í investice.

· Pøi dlouhodobém odstavení kotle z provozu doporuèujeme uzavøít pøívod plynu a kotel odpojit od elektrické sítì.

· Pøi zámìnì plynu se musí postupovat dle pokynù výrobce. Tato zámìna se musí oznaèit na výrobní �títek kotle,
viditelnì na kotel a do dokumentace kotle.

· Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.

· V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodr�ením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi
montá�i a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.

Pou�ití kotle
Kotle DUA B jsou urèeny pro vytápìní a ohøev TUV v bytech, rodinných domech, chatách, prùmyslových

provozovnách a podobných objektech s tepelnou ztrátou 12 a� 28 kW. Vestavìný zásobník TUV zaji��uje okam�itou
zásobu teplé u�itkové vody a její rychlý dohøev. Kotle DUA B jsou vhodné pro montá� stavebnicových kotelen do
výkonu 200 kW.

Systém znaèení nástìnných kotlù DAKON
DUA - nástìnný plynový kotel

24, 28, 30 - jmenovitý výkon kotle v kW

B - kotel s vestavìným 60 l zásobníkem TUV   C - kombinovaný kotel s prùtoèným ohøevem TUV

R - kotel bez ohøevu TUV, s monotermickým výmìníkem

D - kotel bez ohøevu TUV, s bitermickým výmìníkem, mo�nost dodateèného doplnìní ohøevu TUV

T - provedení TURBO, bez potøeby komína  K - provedení KOMÍN, kotel je nutno pøipojit na komín

X - kotel s chlazeným hoøákem, provedení LOW NOX

Pøíklad: DUA 28 BK ... nástìnný plynový kotel typ DUA, jmenovitý výkon 28 kW, ohøev TUV ve vestavìném
zásobníku 60 l, provedení KOMÍN.
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Popis kotlù DUA B
Kotle DUA B se skládají z plynové armatury a zapalovací automatiky HONEYWELL , ovládací automatiky PROCOND

ELETTRONICA, atmosférického hoøáku POLIDORO, mìdìného výmìníku GIANNONI, dvou èerpadel WILLO,
smaltovaného 60 l zásobníku  SANICELL s pasivní i aktivní antikorozní ochranou, tlakové expanzní nádoby ZILMED a
dal�ích konstrukèních, ovládacích a zabezpeèovacích prvkù.

Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru a spalinový ventilátor. Pøívod spalovacího
vzduchu lze u tìchto kotlù provést skrz obvodovou zeï, pøes støechu nebo ze spoleèného komína samostatným
vzduchovým prùduchem. Tyto kotle neodebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou umístìny - tím je dosa�eno
vy��í úèinnosti, která stoupá se zvìt�ujícím se rozdílem teplot mezi vytápìnou místností a venkovním prostorem.Firma
DAKON dodává pro montá� odtahù spalin ke kotlùm DUA TURBO originální díly.

Kotle DUA v provedení KOMÍN mají pøeru�ovaè tahu se spalinovým termostatem. Tyto kotle musí být pøipojeny
na komín.

V�echny nástìnné kotle DUA se vyrábí v provedení bez zapalováèku, se zapalováním plamene elektrickou jiskrou
a kontrolou plamene snímáním ionizaèního proudu.

Konstrukèní øe�ení kotlù DUA je patentovì chránìno v celé západní Evropì.

DUA BT � technologické schema kotle

1  Pøívod plynu     4  Výstup topné vody
2  Výstup TUV     5  Vstup topné vody ze zpáteèky
3  Vstup studené UV

  1   Napou�tìcí ventil
  2   Poji��ovací ventil
  3   Tlakový obtok ( BY-PASS)
  4   Tlakový spínaè
  5   Zpìtná klapka
  6   Èerpadlo
  7   Plynová armatura
10  Trysky na hoøáku
12  Zapalovací elektroda
13  Uzavøená spalovací komora
14  Výmìník
15  Sonda manostatu
16  Spalinový ventilátor
17  Pøívod spal.vzduchu, odvod spalin
18  Pøepínaè manostatu
19  Manostat
20  Blokaèní termostat 105 °C
21  Automatický odvzdu�òovaè
22  Plnicí ventil expanzní nádoby
23  Expanzní nádoba
24  Senzor otopné vody
25  Ochranná elektroda
26  Odvzdu�òovací ventil
27  Zásobník TUV
28  Vypou�tìcí ventil
29  Termostat TUV
30  Clona TUV
31  Filtr TUV
32  Pøetlakový ventil
33  Ionizaèní elektroda
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DUA BK � technologické schema kotle

Plynová armatura
Do kotlù DUA B se montuje plynová armatura HONEYWELL s regulátorem tlaku, modulaèním regulátorem

(MODUREG), provozním a  bezpeènostním uzavíracím ventilem, a zapalovací automatikou.

Plynová armatura je seøízena a zaplombována ve výrobì. Nové seøízení se provádí jenom pøi zámìnì plynu.

1  Pøívod plynu     4  Výstup topné vody
2  Výstup TUV     5  Vstup topné vody ze zpáteèky
3  Vstup studené UV

  1   Napou�tìcí ventil
  2   Poji��ovací ventil
  3   Tlakový obtok ( BY-PASS)
  4   Tlakový spínaè
  5   Zpìtná klapka
  6   Èerpadlo
  7   Plynová armatura
10   Trysky na hoøáku
12   Zapalovací elektroda
13   Výmìník
14   Komínový termostat
15   Pøeru�ovaè tahu
16   Blokaèní termostat 105 °C
17   Automatický odvzdu�òovaè
18   Plnicí ventil expanzní nádoby
19   Expanzní nádoba
20   Senzor otopné vody
21   Ochranná elektroda
22   Odvzdu�òovací ventil
23   Zásobník TUV
24   Vypou�tìcí ventil
25   Termostat TUV
26   Clona TUV
27   Filtr TUV
28   Pøetlakový ventil
29   Ionizaèní elektroda
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Zapalovací a ovládací automatika
Elektronické a elektromechanické prvky ovládací i zapalovací automatiky jsou umístìny na deskách s plo�nými spoji

(DPS). Tyto desky jsou opatøeny konektory pro vzájemné propojení, pro pøipojení vnìj�ích ovládacích, regulaèních
a zabezpeèovacích prvkù,  odporových snímaèù teploty (senzorù), zapalovací a ionizaèní elektrody.

Zapalovací automatika

IE ionizaèní elektroda
ZE zapalovací elektroda
TL blokaèní termostat 105 °C
VG plynová armatura
LB kontrolka porucha
PB deblokaèní tlaèítko
CA zapalovací automatika
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DUA BT � zapojení ovládací automatiky

DUA BK � zapojení ovládací automatiky

LL ... kontrolka provoz    IG ... hlavní vypínaè,          PR ... èerpadlo topení    TPB ... termostat TUV   PV ... manostat
vzduchu
DK ... snímaè tlaku vody  E-I ... pøepínaè ZIMA/LÉTO BM ... modulaèní cívka   RTR ... kotlový termostat SR ...
senzor otopné vody PS ... èerpadlo TUV      TA ... prostorový termostat    V ... spalinový ventilátor  GA ... zapalování
TF ... komínový termostat

CH-POWER ... odporový trimr pro nastavení topného výkonu kotle

CONT-OVERRUN ... volba chodu èerpadla: ON stálý chod, OFF ... chod èerpadla s dobìhem
0MIN-5MIN ... volba délky dobìhu èerpadla 0 minut/5 minut
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Zásobník TUV
Objem zásobníku je 60 dm3, proti korozi je chránìn smaltem, hoøèíkovou anodou a je opatøen tepelnou izolací z

expandovaného polyuretanu bez pou�ití freonù.

Èerpadlo
Kotle DUA jsou dodávány se ètyøstupòovými èerpadly WILO, s maximální výtlaènou vý�kou  4,8 m.
Diagram èerpadla

Tlaková ztráta kotle DUA 28 B je 1,5 - 2,8 m.

Odvzdu�nìní a rozbìhnutí èerpadla
Odvzdu�nìní na èerpadle se provádí povolením matice v ose rotoru èerpadla.

Pokud dojde k zaseknutí èerpadla, je mo�no rotor rozhýbat pomocí �roubováku - viz obrázek ní�e.

Expanzní nádoba
Kotle DUA 28 mají vestavìnou tlakovou expanzní nádobu o objemu  7,5 l, která vyhovuje pro objem 150 l vody v

otopném systému. V pøípadì vìt�ího objemu vody se musí namontovat dal�í expanzní nádoba dle ÈSN.

Expanzní nádoba je z výrobního závodu natlakována dusíkem na 120 a� 150 kPa. Pro pøíle�itostné doplòování a
kontrolu tlaku je expanzní nádoba opatøena ventilkem. Kontrola tlaku v expanzní nádobì se provádí  pøi vypu�tìné
vodì z kotle.
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Technické údaje kotlù DAKON DUA B

pozn.: 100 kPa = 1 bar

vezáN vezáN vezáN vezáN vezáN JMJMJMJMJM KB82 KB82 KB82 KB82 KB82 TB82 TB82 TB82 TB82 TB82

eltokínedevorP - NÍMOK OBRUT

nokývýtivonemJ Wk 82 82

nokývínláminiM Wk 21 21

tsonnièÚ % 39-98 39-98

tsonèulH Bd 53 53

xONadíøT - 2 2

OC mpp 21-6 21-6

adovánpoto:ykjopíøP sJ 4/3G 4/3G

VUT sJ 2/1G 2/1G

nylp sJ 4/3G 4/3G

ak�ýV mm 088 088

akøí� mm 006 006

akbuolH mm 574 574

ydovzebeltoktsontomH gk 28 09

ovilaP - P,PZ P,PZ

PZabeøtopS m3 h/ 9,2-4,1 9,2-4,1

unaporpabeøtopS h/gk 4,2-3,1 4,2-3,1

ítìpanícejápaN zH/V 05/032 05/032

nokíøpýkcirtkelE W 021 061

ítyrkékcirtkelE - 12PI 12PI

tatsomretývorotsorP V 42 42

ydovénpotatolpeT C° 58-04 58-04

umétsys.potovkalteøp.xaM aPk 003 003

umétsys.potovkalteøp.niM aPk 06 06

umétsys.potoak�ýv.xaM m 02 02

e�rdánínznapxehasbO l 5,7 5,7

VUTkalteøpínlámixaM aPk 006 006

VUTkalteøpínláminiM aPk 001 001

VUTecalugerhaszoR C° 56-03 56-03

iøpVUTkotùrP ∆ C°52t
iøp ∆ C°03t nim/l 61

11
61
11

hatdoínláixaoK mm - ∅ 06/001

hatdoývokburtuovD mm - x2 ∅ 08

nímokanínejopiøP mm ∅ 041 -

anímokhatínláminiM aP 5 -

nilapsatolpetínlámixaM C° 021 021

nilapskotíntsontomH ces/g 7,02 9,91
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Funkce a provoz kotle
Provoz vytápìní

Po pøipojení kotle na elektrickou sí� a zapnutí hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy �zimní provoz�
ovládací automatika  testuje hodnoty snímaèù teploty a ostatních ovládacích prvkù  po dobu asi 40 sekund.  Dal�í
zapínání kotle v provozu vytápìní je okam�ité. Pøi odbìru TUV je èasová prodleva zapnutí kotle asi 3 sekundy.

                       Obr. Ovládací panel

Pro vytápìní  je nutno pøepnout hlavní vypínaè  do polohy �zimní provoz�.  Na kotlovém nebo prostorovém
termostatu (programátoru) nastavte po�adovanou teplotu. Po sepnutí termostatu nebo programátoru se uvede do èinnosti
èerpadlo, u provedení TURBO i ventilátor, který provìtrá spalovací komoru. Následnì dojde k zapálení plamene na
hoøáku. Od poèátku jiskøení na zapalovací elektrodì napomáhá ovládací automatika rychlej�ímu zapálení plamene
otevøením plynové armatury na vy��í výkon po dobu asi tøí sekund. Dal�í dvì minuty hoøí plamen minimálním výkonem
nastaveným na modulaèní cívce plynové armatury. Po tìchto dvou minutách ovládací automatika moduluje výkon
hoøáku podle dynamické odezvy otopného systému.

Minimální a maximální výkon kotle se nastavuje na plynové armatuøe, maximální výkon pro otopnou soustavu
lze nastavit trimrem na ovládací automatice podle tepelných ztrát vytápìného objektu.

Správnì seøízený kotel pracuje automaticky. Výpadek elektrického napìtí nemá vliv na funkci kotle. Pøi pøeru�ení
dodávky elektrického proudu je kotel mimo provoz a po obnovení dodávky elektrického proudu se znovu automaticky
uvede do provozu.

 Po vytopení prostoru nebo dosa�ení nastavené teploty na kotlovém termostatu se vypne hoøák. Pøi opìtovném
sepnutí termostatu kotel nabíhá ve stejném re�imu.

Proti pøetápìní místnosti  je v elektronice kotle vestavìna modulace, která 2-5 °C pøed nastavenou hodnotou na
kotlovém termostatu (knoflík C na ovládacím panelu) plynule sni�uje výkon kotle. Elektronika kotle provádí vyhodnocení
rychlosti zmìny teploty vytápìcí vody a podle toho reguluje výkon kotle. Tato zabudovaná elektronická modulace
pracuje jako regulace v závislosti na zátì�i.

V pøípadì nízké hodnoty nastavené na kotlovém termostatu se mù�e stát, �e kotel bude øízen kotlovým termostatem,
ani� by byla dosa�ena po�adovaná teplota ve vytápìném prostoru nastavená na prostorovém termostatu. V tomto pøípadì
je zapotøebí zvý�it teplotu na kotlovém termostatu. Nastavená teplota na kotlovém termostatu má být vy��í cca o 10 °C
ne� pøi které vypíná prostorový termostat.

Pokud je kotel øízen jenom kotlovým termostatem (není pøipojen prostorový termostat), pak asi 2-3  °C pøed nastavenou
teplotou se plynule sni�uje výkon hoøáku a automatika vyhodnocuje odezvu otopného systému a podle této odezvy
moduluje výkon hoøáku. Pøi malé zmìnì teploty je zmìna výkonu men�í, pøi vìt�í zmìnì je zmìna výkonu vìt�í.
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Kotle DUA jsou vybaveny ètyørychlostním èerpadlem.Otáèky èerpadla je tøeba nastavit podle otopného systému.
Chod èerpadla lze nastavit bez dobìhu (propojka 0MIN),s dobìhem 5 minut (propojka 5MIN), nebo na trvalý chod
(propojka CONT)  po vypnutí prostorového termostatu.

Pro pøíle�itostné doplòování vody do otopného systému je kotel vybaven ventilem propojeným s okruhem TUV.

U kotle v provedení TURBO se ventilátor pøed zapálením plamene na hoøáku zapne na jmenovité otáèky a pøi
pøeru�ení provozu hoøáku se buï  vypíná souèasnì s hoøákem nebo mù�e trvale provìtrávat spalovací komoru pøi
sní�ených otáèkách.

Kotle v provedení KOMÍN jsou vybaveny komínovým termostatem proti úniku spalin do vytápìného prostoru. Pøi
zpìtném tahu tento termostat pøeru�í bìhem 2-15 minut provoz kotle. Odblokování lze provést ruènì po vychlazení
kotle asi za 15-20 minut. Napìtí na kontaktech spalinového termostatu je 24 V. Pøi opìtovném zpìtném tahu odstavte
kotel z provozu a pøivolejte servisního mechanika s platným osvìdèením od výrobce. Funkènost komínového termostatu
lze vyzkou�et tak, �e odpojíte kouøovod a zakryjete hrdlo pøeru�ovaèe tahu.

Obr.  Odblokování komínového termostatu

Protizámrazová funkce kotle
Pøi poklesu teploty vytápìcí vody v kotli asi na 7 °C se spustí èerpadlo a pokud teplota klesne pod 5 °C, zapálí se

plamen na hoøáku. Po dosa�ení teploty 15 °C vytápìcí vody v kotli se vypne èerpadlo i hoøák. V pøípadì poklesu teploty
vytápìcí vody pod  3 °C (napø. výpadek dodávky plynu) se kotel zablokuje a vypne èerpadlo i ventilátor. Pøed opìtovným
spu�tìním je u�ivatel povinen zajistit provedení  kontroly kotle servisním mechanikem s platným oprávnìním od výrobce.
Je-li kotel v poøádku, mù�e se uvést do provozu po vypnutí hlavního vypínaèe do polohy �0� a opìtovném zapnutí po
5 sekundách. Teplota vytápìcí vody v kotli musí být vy��í ne� 5 °C.

Protizámrazová ochrana je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè v poloze �zimní provoz� nebo �letní provoz�,
kotel je pøipojen na elektrickou sí� a ke zdroji plynu. Protizámrazová funkce chrání pouze kotel. Otopnou soustavu je
nutno proti zamrznutí chránit jiným vhodným zpùsobem, napøíklad tak, �e se ke kotli pøipojí pokojový termostat s
protizámrazovou funkcí.

Provoz ohøevu u�itkové vody
Pøíprava teplé u�itkové vody (TUV) v kotlích DUA má pøednost pøed vytápìním.

Pøi poklesu teploty vody v zásobníku pod nastavenou hodnotu se kotel okam�itì spou�tí na potøebný výkon.

Vstupní studená u�itková voda pøi odbìru TUV ochladí èidlo termostatu v zásobníku (bojleru). Po sepnutí termostatu
se uvede do èinnosti èerpadlo v okruhu TUV, které pøivede vytápìcí vodu do topné spirály v zásobníku a kotel ohøívá
vodu v zásobníku maximálním výkonem kotle nastaveným na plynové armatuøe, nezávisle na velikosti maximálního
topného výkonu nastaveného na ovládací automatice. Ohøev studené vody v zásobníku trvá 6-9 minut. V pøípadì
nevyu�ívání TUV je vhodné sní�it teplotu nastavenou na termostatu (knoflík D - viz obr. ovládací panel). Pokud se
TUV z bojleru nevyu�ívá dlouhodobì, doporuèujeme odpojit jeden z vodièù na termostatu a zaizolovat jej proti zkratu.

Maximální prùtok TUV po�adované teploty  je závislý na teplotì vstupní studené vody - viz tabulka technické údaje.

Teplotu TUV je výhodnìj�í nastavit na kotli termostatem ne� míchat v baterii.
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Nastavení kotlù DUA B z výroby
Nastavení provozních parametrù kotle

Topný výkon (trimr CH-POWER, RPR na ovládací automatice) : 80 % jmenovitého výkonu kotle.

Dobìh èerpadla (propojka OVERRUN a 5MIN na ovl. automatice) : OFF, dobìh 5 minut.

Ventilátor (propojka FON na ovl. automatice) : nastaven re�im bez trvalého provìtrávání spalovací komory.

Volba pøipojení prostorového termostatu (propojka TMOD na ovl. automatice) : OFF, tj. kontaktní termostat.

Volba mìkkého startu (propojka SOFTL na ovl. automatice) : OFF.

Max. proud do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe (propoj MODUREG na ovl. automatice) : ON, tj. 160 mA.

Volba proudu do modulaèního regulátoru na pl. armatuøe pøi zapalování (propojka HIGH na ovl. automatice) : ON.

Tlakový by-pass v okruhu topení: otevøený.

Otáèky èerpadla: na èerpadle nastavena rychlost 3.

Tlak v expanzní nádobì: 120 a� 150 kPa.

Automatický odvzdu�òovaè: zaji��ovací �roub zata�ený.

Tlakový spínaè otopné vody: cca 80 kPa

Propojky na ovládacích automatikách PROCOND ELLETRONICA
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Instalace kotle
Kotel smí  instalovat pouze servisní firma s platným oprávnìním provádìt montá�e a opravy plynových spotøebièù.

Na instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných pøedpisù.

Uvedení do provozu a pøípadnou opravu smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce �
viz pøilo�ený seznam smluvních servisních firem.

Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Za �kody, které vznikly chybným
zapojením, výrobce neodpovídá. Pøi údr�bì a èi�tìní se musí dodr�ovat pøedepsané pokyny podle návodu dodaného ke
kotli.

Upevòovací �ablona
Ke ka�dému kotli DUA B je dodávána upevòovací �ablona  (viz obr. ní�e), na kterou se po pøipevnìní na zeï kotel

zavìsí. Montá� upevòovací �ablony musí být provedena na základì odborného posouzení únosnosti zdi (projektant,
montá�ní firma) tak, aby bylo zaruèeno bezpeèné a spolehlivé zavì�ení kotle. V tabulce technických údajù je uvedena
hmotnost kotle bez vody. Upevòovací �ablonu je nutno pøipevnit na zeï vhodným spojovacím materiálem
(hmo�dinky+�rouby nebo �rouby skrz zeï) s ohledem na kvalitu zdiva.

Vedle kotle a nad kotlem musí být minimálnì 0,2 m a pøed kotlem 1 m  místa pro montá� a opravy. V nezbytném
pøípadì lze kotel namontovat  i do prostoru bez boèního místa (napø. do kuchyòské linky), pøi opravì v�ak bude nutno
v nìkterých pøípadech celý kotel demontovat.

Pojistný a pøetlakový ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.

1  Pøívod plynu
2  Výstup TUV
3  Vstup studené UV
4  Výstup topné vody
5  Zpáteèka topení

S sifon

Obr. Upevòovací �ablona DUA B
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Kotel DUA 28 BT - rozmìry

Kotel DUA 28 BK - rozmìry
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Volba správné velikosti kotle
Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi dùle�itou podmínkou pro ekonomický provoz  a

správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý topný výkon odpovídal tepelným ztrátám vytápìného
objektu.

Velkou výhodou kotlù DUA je elektronické nastavování topného výkonu v  rozsahu 40-100%. V tomto rozmezí je
mo�no kotle DUA seøídit  i v prùbìhu provozu a tím nastavit optimální hodnotu pro vytápìní daného objektu.

Energetickou nároènost na  pøípravu TUV je nutno zahrnout do potøebného výkonu kotle.

Umístìní kotlù
Umístìní musí být zvoleno tak, aby byl kotel pøístupný pro bì�nou obsluhu a údr�bu. Je zakázáno umis�ovat tyto

plynové spotøebièe v prostorách pøístupných veøejnosti, jako jsou napø. prùchody, prùjezdy a schodi�tì nebo chránìné
únikové cesty (viz ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb). Výjimkou jsou shroma�di�tì osob (napø. kina, sály,
spoleèné ubytovny apod.), kde je povoleno instalovat pouze spotøebièe s uzavøenou spalovací komorou s pøíslu�ným
zabezpeèením proti pøevrhnutí, co� je u kotlù DUA splnìno jejich zavì�ením na zeï.

Umístìní kotlù DUA v provedení TURBO

Kotle DUA v provedení TURBO mají uzavøenou spalovací komoru, odebírají spalovací vzduch z venkovního
prostoru, a z hlediska objemu místností a vìtrání místností pro jejich instalaci neplatí �ádné omezení.

Umístìní kotlù DUA v provedení KOMÍN

Kotle DUA v provedení KOMÍN mají otevøenou spalovací komoru a musí mít bezpodmíneènì zaji�tìn pøívod
spalovacího vzduchu do prostoru  místnosti, ve které jsou umístìny � viz  ÈSN 38 6441Odbìrná plynová zaøízení na
zemní plyn.

Do prostoru umístìní plynového kotle s otevøenou spalovací komorou, nebo do prostor propojených musí být
zøízen neuzavíratelný otvor, nebo otvory, o celkové velikosti volného prùøezu 1 dm2 na 10 kW výkonu kotle, pro kotle
DUA B nejménì 3 dm2. Prostor, do kterého je zøízen vìtrací otvor, nebo prostor, ve kterém je umístìn plynový kotel s
otevøenou spalovací komorou, musí být vìtratelný. V místnosti, ve které je plynový kotel umístìn, nesmí být instalován
sací ventilátor.

Umístìní kotlù DUA v koupelnì

Kotle DUA B mají elektrické krytí IP 21 a lze je podle ÈSN 33 20 00 - 7 701 umis�ovat v koupelnì do zóny 3.

Pøipojení k potrubí
Jako pøíslu�enství se dodávají:   3 ks Cu kolena 90 ° opatøené na jednom konci pøevleènou maticí  3/4� a na druhé

stranì závitem 3/4� pro pøipojení k plynovému potrubí a otopnému systému, 2 ks Cu kolena 1/2� stejného provedení
pro pøipojení k potrubí u�itkové vody a  5 ks tìsnìní.

Jako uzavírací prvky doporuèujeme pou�ít kulové kohouty, schválené na plyn, teplou a studenou vodu.

Pøipojení na plynové potrubí

Pøipojení kotle na plynové potrubí doporuèujeme provést kulovým kohoutem schváleného typu na plyn.

Minimální vstupní pøetlak plynu: zemní plyn    1,5 kPa
propan          2,8 kPa

Maximální vstupní pøetlak plynu: zemní plyn    2,3 kPa
propan          3,0 kPa
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Pøipojení na otopný systém

 Kotle DUA jsou urèeny pro otopné systémy s nuceným obìhem, rychlost proudìní vody je mo�no nastavit volbou
otáèek pøímo na èerpadle.

Kotle DUA mohou být montovány i na otevøené otopné soustavy, s minimální vý�kou otevøené expanzní nádoby
od vstupu do kotle 6 m za pøedpokladu seøízení tlakového spínaèe na odpovídající hodnotu.

Maximální vý�ka  otopné soustavy je 20 m:

Pøed èerpadlem, na vstupu z otopného systému do kotle,  musí být namontován filtr 3/4� mezi kulovým kohoutem
a èerpadlem. Filtr doporuèujeme mosazný, s boèním èi�tìním.  Filtr se musí minimálnì 1x roènì èistit podle velikosti
a stáøí systému. Provádìní údr�by filtru je znaènì usnadnìno, je-li pøed i za filtr namontován kulový uzávìr. Filtr a
kulové uzávìry nejsou dodávány jako pøíslu�enství kotle. Filtr zanesený  neèistotami mù�e být pøíèinou zvý�ené hluènosti
kotle.

Otopný systém je nutno pøed pøipojením kotle øádnì vypláchnout. Staré systémy a zejména litinové radiátory se
musí propláchnout nìkolikrát. Doporuèujeme systém otevøít na nejni��ím místì a propláchnutí provést tlakovou vodou.

Tvrdost vody v otopném systému nedoporuèujeme vy��í ne� 3,5 mval/l. Pro otopný systém doporuèujeme pou�ít
èistou,  pøefiltrovanou de��ovou vodu.

Pro rekonstrukci vytápìní nebo pro instalaci nového otopného systému doporuèujeme pou�ít  maloobsahová
otopná tìlesa. Pojistný ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí.

Napu�tìní otopného systému

Napou�tìní otopného systému se provádí ventilem umístìným ve spodní èásti kotle. Po naplnìní otopného systému
vodou a jeho odvzdu�nìní se natlakuje kotel na 100 kPa ve studeném stavu. Po natlakování je nutno napou�tìcí ventil
uzavøít.

Jako pasivní ochranu kotle lze pou�ít v otoném systému kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky
FRITERM v maximální koncentraci 2:1 (2 díly vody + 1 díl FRITERMu).

Odvzdu�nìní

Odvzdu�nìní kotlù DUA B se provádí celkem na sedmi místech:  na zpìtných klapkách umístìných pod èerpadly,
na èerpadlech, na odvzdu�òovacím ventilu umístìném na pøívodní trubce k automatickému odvzdu�òovaèi, na
automatickém odvzdu�òovaèi,  na odvzdu�òovaèi na výmìníku.

Pøipojení k potrubí u�itkové vody

Pøipojení k potrubí vodovodního øadu a potrubí odbìru TUV doporuèujeme provést kulovými kohouty.

Pøetlakový ventil je nutno pøipojit vhodným zpùsobem na odpadní potrubí. Maximální pøetlak u�itkové vody z
vodovodního øadu je 600 kPa.

Jako zvlá�tní pøíslu�enství se dodává tlaková expanzní nádoba s upevòovacími a propojovacími prvky pro pøipojení
k zásobníku TUV.

Upozoròujeme na nutnost vìnovat zvý�enou pozornost jakosti vody pou�ívané pro otopný systém i pro pøípravu
TUV,  zejména v pøípadech, kdy je voda odebírána ze studní a podobných nekontrolovaných zdrojù. Stává se, �e v
nìkterých pøípadech je pou�itá voda pøíli� tvrdá, s pøíli� vysokým obsahem vápníku, hoøèíku a dal�ích minerálních
pøímìsí èi neèistot, a neodpovídá platným hygienickým pøedpisùm pro pitnou vodu. V tìchto pøípadech doporuèujeme
namontovat do potrubí otopného systému i potrubí TUV alespoò magnetickou úpravnu vody.
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Pøipojení na elektrickou sí�
Kotle jsou opatøeny pohyblivým pøívodem s vidlicí. U kotle, do vzdálenosti 0,8 m, musí být umístìna elektrická

zásuvka na 230 V/50 Hz odpovídající elektroinstalaèním pøedpisùm. Zásuvka musí být správnì fázovaná. V opaèném
pøípadì není zaruèena správná funkce kotle, kotel vypadává do poruchy. Kotel nesmí být trvale pøipojen na prodlu�ovací
�òùru.

Pøipojení prostorového termostatu
     Kotle DUA jsou vybaveny základními regulaèními, ovládacími a zabezpeèovacími prvky.  Pro zvý�ení ekonomie

provozu a u�ivatelského komfortu je vhodné na kotel pøipojit prostorový termostat nebo programátor. Tyto ovládací
prvky musí být schválené na 24 V s vlastním zdrojem elektøiny nebo s mechanickým pøepínáním. Pøipojovací vodiè
musí být dvou�ilový, o prùøezu  0,75 - 2,5 mm2. Napìtí  na svorkách pro pøipojení spínacích kontaktù prostorového
termostatu je 24 V. Doporuèené termostaty a ostatní doporuèená zaøízení jsou uvedeny v kapitole Zvlá�tní pøíslu�enství
kotlù.

Pøipojení na komín
Pøipojení na komín je nutno provést podle ÈSN 73 42 10 - Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù

paliv. Kouøovod z kotle do komína musí být co nejkrat�í. Materiál kouøovodu musí odolávat spalinám. Doporuèujeme
pozinkovaný plech komaxitovaný, hliník nebo nerez.

Vyústìní odtahu spalin
Pro navrhování vyústìní odtahù spalin je nutno pou�ívat technická pravidla TP 800 01 - Vyústìní odtahù spalin

od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Provozní pøedpisy
Provoz

Kotel smí obsluhovat pouze dospìlé osoby seznámené s jeho funkcí a ovládáním.  Seznámení s obsluhou je
povinen provést po uvedení do provozu servisní mechanik.

 V pøípadech, kdy by mohly ke kotli vniknout hoølavé  nebo výbu�né  plyny èi páry ( napøíklad pøi  natírání, lepení
linolea apod.), musí být kotel vèas odpojen  od elektrické sítì a musí být uzavøen pøívod plynu.

Pøi správném seøízení otáèek èerpadla má být rozdíl teplot vytápìcí vody na vstupu a výstupu kotle 10 a� 20 °C.
Pøi men�ím spádu, tzn. pøi vy��ích otáèkách èerpadla,  je kotel hluènìj�í. Pøi vìt�ím spádu, tzn. pøi ni��ích otáèkách
èerpadla, dochází k nedostateènému vyplachování výmìníku.

Na vytápìcím okruhu je maximální provozní rozsah teplot od 40 °C do 90 °C.

Na okruhu TUV je maximální provozní rozsah teplot od 20 °C do 65 °C.

Tlakový spínaè v okruhu vytápìcí vody je z výroby seøízen na asi 80 kPa. Pøi ni��ím pøetlaku tlakový spínaè
nesepne obvod napájecího napìtí a kotel nelze uvést do provozu. Kotel lze provozovat pøi pøetlaku vytápìcí vody u�
od 60 kPa po pøíslu�ném seøízení tlakového spínaèe, v tomto pøípadì se v�ak mù�e zvý�it hluènost kotle.

Opatøení proti bakteriím v zásobníku TUV u kotlù DUA B:

Pokud je ohøev TUV v zásobníku provozován trvale pøi nízkých teplotách 40 - 50 °C, doporuèujeme pro omezení
výskytu bakterií alespoò jedenkrát za týden na 1 hodinu zvý�it teplotu v zásobníku TUV na 60 a� 65 °C.

Údr�ba
Údr�ba kotle DUA má být provádìna pravidelnì, minimálnì jednou za rok nìkterou ze smluvních servisních firem

uvedených v seznamu jen� je pøilo�en k tomuto návodu dodávanému s kotlem. Pøi pravidelné údr�bì je zapotøebí
zkontrolovat tìsnost v�ech spojù vodního a plynového potrubí, zkontrolovat  funkci v�ech ovládacích, regulaèních a
zabezpeèovacích prvkù, vyèistit spalovací komoru, hoøák, propláchnout výmìník a zásobník TUV.

Vzhledem k tomu, �e bìhem provozu dochází k opotøebení ochranné hoøèíkové anody (viz pos. 25 a 21 na str.4 a 5),
doporuèujeme její stav  minimálnì jedenkrát za dva roky zkontrolovat.

V pøípadì zmen�ení pùvodního prùmìru anody 22 mm na 8-10 mm proveïte její výmìnu následujícím postupem:

• Zavøete armaturu pøívodu studené vody na vstupu do kotle.

• Proveïte sní�ení hladiny vody v zásobníku otevøením kohoutku teplé vody napø. v nejbli��ím umyvadle, pøípadnì
pøes poji��ovací ventil TUV (8 bar) pootoèením ovládacího koleèka do mezipolohy ve smìru �ipky.

• Pomocí maticového klíèe è.13 odpojte zemnicí vodiè a klíèem è.26 demontujte anodu.

• Proveïte montá� nové anody a pøipojte zemnicí vodiè. Pro montá� anody v�dy pou�ijte nové tìsnìní.

• Otevøete armaturu pøívodu studené vody do kotle, proveïte kontrolu tìsnosti závitového spoje elektrody.
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Opravy
V pøípadì poruchy smí opravu provést jen nìkterá ze servisních firem uvedených v seznamu jen� je dodáván jako

samostatná pøíloha návodu k obsluze dodávaného s kotlem. Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.

Servis
Souèástí návodu k obsluze dodávaného ke kotli je samostatný seznam servisních firem, které na základì smlouvy

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

Uvedení do provozu
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od

výrobce.

Povinnosti servisního mechanika pøi uvádìní kotle do provozu

Ä  Zkontrolovat, zda instalace zaøízení odpovídá projektu nebo revizi.

Ä  Zkontrolovat odvzdu�nìní kotle a topného systému.

Ä  Zkontrolovat napojení plynovodu, ovládací a zabezpeèovací prvky, provést zkou�ku tìsnosti plynovodu od
hlavního uzávìru po hoøák v kotli. Upozornìní: je zakázáno odvzdu�òovat plynovod pøes kotel !

Ä  Zkontrolovat tìsnost topného okruhu.

Ä  Zkontrolovat zapojení elektrické zásuvky, zkontrolovat revizi elektro.

Ä  Zkontrolovat odtah spalin.

Ä  Spustit kotel na 20 sekund a znovu odvzdu�nit.

Ä  Zkontrolovat maximální a minimální výkon v okruhu vytápìní.

Ä  Vyzkou�et regulaci vytápìní a ohøevu TUV,  letní i zimní provoz.

Ä  Nastavit vhodné otáèky èerpadla a nastavit správný tlak v topném systému.

Ä  Seznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.

Ä  Zapsat do záruèního listu uvedení kotle do provozu.

Nastavení topného výkonu
Nastavení topného výkonu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Závislost hodnoty tlaku na tryskách a topného výkonu:
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Pøeru�ení provozu kotle
Krátkodobé pøeru�ení provozu kotle proveïte sní�ením nastavené teploty na kotlovém nebo prostorovém termostatu,

pøípadnì pøepnutím hlavního vypínaèe na ovládacím panelu do polohy "0".

Dlouhodobé odstavení kotle v zimním období proveïte sní�ením nastavené teploty na kotlovém termostatu, pøípadnì
i na prostorovém termostatu, a kotel ponechte v provozu proti zamrznutí. Protizámrazová ochrana je zabudována pøímo
v elektronice kotle a je funkèní jenom pokud je hlavní vypínaè kotle v poloze "zimní provoz" a kotel je pøipojen na
elektrickou sí� a zdroj plynu.

Pro dlouhodobé odstavení kotle v letním období ( napø. v prùbìhu dovolené ) doporuèujeme uzavøít plynový kohout
a kotel odpojit od elektrického napìtí vyta�ením zástrèky ze zásuvky.

Pøestavba na jiné plyny
Pøestavbu kotle na jiný plyn smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Pøestavba na jiné plyny se provádí výmìnou trysek na hoøáku a seøízením tlaku plynu na plynové armatuøe. Tato
zmìna se musí oznaèit na výrobním �títku kotle a zapsat do dokumentace kotle.

Bezpeènostní a ostatní pøedpisy
Pro projektování, montá�, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy:

ÈSN  06 1008  Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (do 50 kW)

ÈSN  06 0310  Ústøední vytápìní, projektování, montá�

ÈSN  06 0830  Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøev  u�itkové vody

ÈSN  38 6413  Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem

ÈSN  38 6441  Odbìrní plynová zaøízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

ÈSN  38 6460 Pøedpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb

ÈSN  73 4201  Navrhování komínù a kouøovodù

ÈSN  73 4210  Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù paliv

ÈSN  EN 60335-1+A55  Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely

TPG  800 01  Vyústìní odtahù spalin od spotøebièù na plynná paliva na venkovní zdi (fasádì).

Poruchové stavy a závady pøi provozu kotlù DUA
Zdánlivé poruchy

AUDùltokunokývínezíøesorpytondoH AUDùltokunokývínezíøesorpytondoH AUDùltokunokývínezíøesorpytondoH AUDùltokunokývínezíøesorpytondoH AUDùltokunokývínezíøesorpytondoH
eltokpyT eltokpyT eltokpyT eltokpyT eltokpyT urtemarapvezáN urtemarapvezáN urtemarapvezáN urtemarapvezáN urtemarapvezáN nylpínmeZ nylpínmeZ nylpínmeZ nylpínmeZ nylpínmeZ naporP naporP naporP naporP naporP

BAUD

mmvrìmùrp/kesyrtteèop 2,1/51 8,0/51

)aPk/.s.vmm(kaltínláminim 3,0/03 8,0/08

)aPk/.s.vmm(kaltínlámixam 2,1/021 8,2/082

tatsomretývorotsorpej�ydkitybípotyvenletoK)1
.uvatsmétunpesv)návolatsnianejdukop(

utatsomretmévoltokanutolpetuonevatsanti�ývZ-
ukílfonkmíneèoto CCCCC .avarpodulenapmícadálvoan

)2 ltokzuputsývaN .C°04�ení���inVUTatolpeteje ulenapmícadálvoanVUTutolpetuonevatsanti�ývZ-
ukílfonkmíneèoto DDDDD .avarpod
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Závady, které si mù�e odstranit zákazník

Pøípady, kdy je nutno kontaktovat servisní firmu

· Únik plynu do ovzdu�í  (nezapínat kotel ani svìtlo, zastavit pøívod plynu a zajistit intenzivní vìtrání).

· Trvalý únik spalin do místnosti, kde je kotel umístìn (nezapínat kotel a místnost vyvìtrat).

· Nedostateèný výkon kotle (servisní pracovník zkontroluje nastavení výkonu kotle trimrem výkonu, tlaky na
plynové armatuøe a správné nadimenzování kotle).

· Hlavní vypínaè je v poloze  �Letní provoz�, kotel dodává teplo do otopného systému  (zpìtná klapka pod
èerpadlem v okruhu topení zùstala otevøená).

·  Kotel je nadmìrnì hluèný.

·  Za úèelem zmìny re�imu chodu èerpadla nebo ventilátoru.

·  Zaji�tìní pravidelné kontroly kotle.

,VUTrìbdoejobentatsomretývorotsorpýtunpeseJ)1
áneleZ.ukáøohannemalpesílápazen.jt,ípotenletokela

.ítívsulenapmícadálvoanZOVORPaklortnok
.rab8,0�ení��inutondohejuzakurtemonaM

eltokitsáèíndopsevmýnìtsímumelitnevmícìt�uopaN-
uvatsohénedutsazumétsysohénpotoodudovtinlpod

kaltan rab1 rab1 rab1 rab1 rab1 tuonpazuvonzatuonpyV.tíøvazulitneva
.èanípyvínvalh

)2 ZOVORPaklortnokáneleZ.zovorpomimejletoK
.ítívsenulenapmícadálvoan

ínenadz,eèanípyvohínvalhuholopte�uokzeøP-
ezolopv 00000 mýneøìvoukvusázuokcirtkelete�uokzyV.

.).paùsalvèe�uosyv,akèipmalínlots(meèibeøtops
.èitsijýtunpazejadz,tavolortnokZ
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,eltokodeigreneékcirtkeleudovíøpanezáfánezoheøP-
oben,arùò�ícavo�uldorp,akvusázánejopazìnvárpsen
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tavokolbdoaykvusázénavozáfìnvárpsodletoktijopaZ

.ulenapmícadálvoanmektíèaltuhcurop

ydovénpotoíburtopejopsohénletaríbezortsonsìteN)4
.VUToben

ol�oduzovorpmehìB.ejopsévotiváztuonhátoD-
.ejopsínìnlovukaínìnsìtíneèaltok
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Náhradní díly kotlù DUA B

vezáN vezáN vezáN vezáN vezáN TTTTT /obru KKKKK nímo dók.jbO dók.jbO dók.jbO dók.jbO dók.jbO

ssaP-yB K,T C0520CAR C0520CAR C0520CAR C0520CAR C0520CAR

íntelpmok�VUTarutamraíndoV K,T C0860URG C0860URG C0860URG C0860URG C0860URG

íntelpmok�TÚlitnevýntsecjovD K,T C0340URG C0340URG C0340URG C0340URG C0340URG

litnevýntìpZ K,T C0110IRV C0110IRV C0110IRV C0110IRV C0110IRV

ínìpátyvèanípsývokalT K,T C0060ERP C0060ERP C0060ERP C0060ERP C0060ERP

VUTrtlif+anolC K,T C0050LFR C0050LFR C0050LFR C0050LFR C0050LFR

íntelpmokarutamraávonylP K,T C0910SGV C0910SGV C0910SGV C0910SGV C0910SGV

yrutamraévonylpakvíC K,T C0010VIC C0010VIC C0010VIC C0010VIC C0010VIC

yrutamraévonylp)GERUDOM(rotálugerínèaludoM K,T C0010DOM C0010DOM C0010DOM C0010DOM C0010DOM

ínìpátyv/VUT)roznes(oldiÈ K,T C0010NES C0010NES C0010NES C0010NES C0010NES

mm2,1rìmùrp,nylpínmez-ukáøohaksyrT K,T C0832LGU C0832LGU C0832LGU C0832LGU C0832LGU

mm8,0rìmùrp,naporp-ukáøohaksyrT K,T C0012LGU C0012LGU C0012LGU C0012LGU C0012LGU

tatsomretínjiravaH K,T C1080LKT C1080LKT C1080LKT C1080LKT C1080LKT

adortkelE K,T C0040NAC C0040NAC C0040NAC C0040NAC C0040NAC

kínìmýV K,T C0140CSP C0140CSP C0140CSP C0140CSP C0140CSP

káøoH K,T C0220URB C0220URB C0220URB C0220URB C0220URB

uhcudzvukalttatsonaM K,T C0070ERP C0070ERP C0070ERP C0070ERP C0070ERP

rotálitnevývonilapS -,T C0030TNV C0030TNV C0030TNV C0030TNV C0030TNV

akitamotuaícavolapaZ -,T C0320AKS C0320AKS C0320AKS C0320AKS C0320AKS

OBRUTakitamotuaícadálvO -,T C5710DMS C5710DMS C5710DMS C5710DMS C5710DMS

NÍMOKakitamotuaícadálvO K,- C5610DMS C5610DMS C5610DMS C5610DMS C5610DMS

rtemonaM K,T C0210RDI C0210RDI C0210RDI C0210RDI C0210RDI

rìmolpeT K,T C1310RET C1310RET C1310RET C1310RET C1310RET

tatsomretývonímoK K,- C1090LKT C1090LKT C1090LKT C1090LKT C1090LKT

l5,7abodánínznapxE K,T C0440SAV C0440SAV C0440SAV C0440SAV C0440SAV

oldapreÈ K,T C1020RIC C1020RIC C1020RIC C1020RIC C1020RIC

l06VUTkínbosáZ K,T C0232LOB C0232LOB C0232LOB C0232LOB C0232LOB

VUTtatsomreT K,T C0010MRT C0010MRT C0010MRT C0010MRT C0010MRT

urotálitnevodaknolcínèkudeR -,T C0070SID C0070SID C0070SID C0070SID C0070SID
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Pøíslu�enství kotlù DUA
Základní pøíslu�enství

- návod k instalaci, obsluze a údr�bì kotle

- seznam servisních firem

- záruèní list

- upevòovací �ablona

- sada pøipojovacích trubek : 3 ks Cu kolena 90° pro pøipojení k plynovému potrubí a otopnému systému, opatøená
na jednom konci pøevleènou maticí  3/4� a na druhé stranì závitem 3/4�, 2 ks Cu kolena 1/2� stejného provedení
pro pøipojení k potrubí u�itkové vody, 5 ks tìsnìní

Zvlá�tní pøíslu�enství
Expanzní nádoba pro pøipojení na zásobník TUV samostatná VAS 0610 P
Exp. nádoba pro pøipojení na zásobník TUV s prvky pro pøipevnìní a pøipojení VAS 0610 P

Díly pro koaxiální odtahy kotlù TURBO

Název

Sada koaxiálního ukonèení Æ 100/60 mm, horizontální, s pøírubou KIT 5580
Koaxiální ukonèení vertikální Æ 100/60 mm - 1 160 mm TSC 0470 C
Koaxiální koleno 90° bez pøíruby TSC 0460 C
Koaxiální koleno 45° bez pøíruby TSC 0540 C
Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm - 1 000 mm TSC 0300 C
Koaxiální prodlou�ení Æ 100/60 mm -    500 mm TSC 0330 C
Koaxiální objímka Æ 100/60 mm TSC 0320 C
Pøíruba s objímkou koaxiální Æ 100/60 mm s vývodem pro kondenzát TSC 0620 C
Pøíruba s objímkou koaxiální Æ 100/60 mm � v nabídce pouze do vyprodání zásob TSC 0450 C
Koaxiální koleno 90° s pøírubou TSC 0120 C

Díly pro dvoutrubkové odtahy kotlù TURBO

Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální KIT 0002 C
Rozdìlovaè - 2 x Æ 80 mm ADA 0150 C
Prodlou�ení Æ 80 mm - 0,5 m TSC 0560 C
Prodlou�ení Æ 80 mm - 1 m TSC 0160 C
Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, Æ 80 mm KIT 0060 C
Jednoduché ukonèení vertikální Æ 80 mm - 1 160 mm TSC 0580 C
Dvojité ukonèení vertikální - 2 x Æ 80 mm - 1 160 mm TSC 0510 C
Koleno 90°, Æ 80 mm, R= 3D TSC 0130 C
Koleno  45 °, Æ 80 mm TSC 0550 C
Objímka kompletní Æ 80 mm - 50 mm TSC 0500 C
Prùchodka �ikmá TSC 0480 C
Prùchodka rovná TSC 0490 C

Doporuèené prostorové termostaty

Termostat  HONEYWEL, programovatelný v týdenním cyklu CM 27

Termostat  HONEYWEL, programovatelný v týdenním cyklu,
adaptivní re�im, mo�nost dálkového ovládání telefonem, mo�nost pøipojení
rádiem øízených hodin a mo�nost pøipojení venkovního èidla CM 67

Chronostat GRÄSSLIN, programovatelný v týdenním cyklu, adaptivní re�im   8E

Ostatní doporuèená zaøízení

Inteligentní Telefonní Terminál pro jednoduché dálkové ovládání elektrických  ITT-CZ
spotøebièù (zapnuto/vypnuto) prostøednictvím bì�ného telefonního pøístroje.
Mo�nost pøipojení a� osmi èidel pro dálkové mìøení teplot s nezávislou signa-
lizací stavu zaøízení a automatickým zpìtným voláním pøi zmìnì stavu.
Dodavatel: MARTIA, a.s., Pra�ská 16, 102 21 Praha 10, 02/81 01 72 47
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Provedení odtahu spalin
Firma DAKON dodává originální díly pro montá� odtahù spalin ke kotlùm DUA v provedení TURBO.

Odtah mù�e být veden vodorovnì i svisle.

Podle zpùsobu pøívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin dìlíme odtahy na:

····· KOAXIÁLNÍ  - pøívod spalovacího vzduchu i odvod spalin je proveden souosým potrubím. Celková tlaková
ztráta potrubí nesmí být vìt�í ne� 80 Pa, co� pøedstavuje napø. pøi pou�ití jednoho kolena celkovou délku  max. 3 m.

····· DVOUTRUBKOVÉ - pøívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je proveden separátnì. Celková tlaková
ztráta potrubí nesmí být vìt�í ne� 80 Pa, co� pøedstavuje napø. pøi pou�ití dvou kolen souèet délek jednotlivých dílù
obou vìtví   max. 15 m pøi vodorovném provedení a max. 12 m pøi svislém provedení a prùchodu pøes støechu.

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty koaxiálního odtahu

Maximálnítlaková ztráta odtahu: 80 Pa (platí pro v�echny kotle s uzavøenou spalovací komorou).

Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

    1 Koaxiální koleno 90° TSC 0120 C   1 kus  18
    2 Koaxiální prodlou�ení TSC 0300 C   1 m  18
    3 Koaxiální prodlou�ení TSC 0330 C   0,5 m    9
    4 Koax. protizámrazová koncovka ze sady KIT 5580   1 m   25

Celková ztráta odtahu  70

 Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, proto�e celková ztráta je ni��í ne� 80 Pa.

Koaxiální odtah horizontální - sestava s jedním kolenem, L=max 3 m
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Koaxiální odtah horizontální - sestava se dvìma koleny, L= max 2 m

Koaxiální odtah vertikální - sestava bez kolen, L= max 2 m

Odtah spalin musí být od vyústìní
potrubí pro odvod kondenzátu v�dy
oddìlen vodní hladinou v sifonu.
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Koaxiální odtah vertikální - sestava se dvìma koleny 45°, L= max 1 m

KOAXIÁLNÍ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada koaxiálního ukonèení ÆÆÆÆÆ 100/60, horizontální, s pøírubou
objednací kód: KIT 5580
tlaková ztráta: 43 Pa



26

Nástìnné plynové kotle DUA B

Koaxiální ukonèení vertikální
objednací kód: TSC 0470 C,  tlaková ztráta: 21 Pa

Koaxiální koleno 90° Koaxiální koleno 45°
objednací kód: TSC 0460 C, objednací kód: TSC 0540 C
tlaková ztráta: 18 Pa tlaková ztráta: 9 Pa

Koaxiální prodlou�ení
objednací kód:  TSC 0300 C (1,0 m), tlaková ztráta: 18 Pa

 TSC 0330 C (0,5 m), tlaková ztráta:   9 Pa



27

Nástìnné plynové kotle DUA B

Koaxiální objímka ÆÆÆÆÆ 100/60
objednací kód: TSC 0320 C

Pøíruba s objímkou koaxiální s vývodem pro kondenzát
objednací kód: TSC 0620 C
tlaková ztráta: 15 Pa

1 Pøíruba
2 Tìsnìní pod pøírubu
3 Tìsnìní pod objímku
4 Spojka
5 Tìsnìní do spojky
6 Objímka
7 Distance
8 Vývod pro kondenzát
9 Inspekèní vývody

Pøíruba s objímkou koaxiální
objednací kód: TSC 0450 C � v nabídce pouze do vyprodání zásob
tlaková ztráta: 15 Pa

Koaxiální koleno 90° s pøírubou
objednací kód: TSC 0120 C
tlaková ztráta: 18 Pa
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DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - pøíklady sestav
Pøíklad výpoètu celkové ztráty dvoutrubkového odtahu

Maximální ztráta odtahu:  80 Pa ( platí pro v�echny kotle s uzavøenou spalovací komorou ).

Pozice Popis Délka / mno�ství Ztráta [Pa]

    1 Koleno 90°  TSC 0150 C 2 ks     2 x 14

    2 Prodlou�ení Æ 80 TSC 0160 C 1 m        3

    3 Prodlou�ení Æ 80 TSC 0160 C             2 m / 2 ks 2 x 3 = 6

    4 Sací trubka ze sady KIT 0060 C  0,46 m       10

    5 Odtahová trubka ze sady KIT 0060 C 0,55 m       10

Celková ztráta odtahu       57

Sestava z tìchto komponentù vyhovuje, proto�e celková ztráta je ni��í ne� 80 Pa.

Dvoutrubkové provedení horizontální
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Dvoutrubkové provedení vertikální - sestava bez kolen

Souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku:  max. 15 m

Dvoutrubkové provedení vertikální pro �ikmou støechu - sestava se dvìma koleny

Pøi pou�ití kolen 45° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max. 13 m
Pøi pou�ití kolen 90° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max.   9 m
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Dvoutrubkové provedení vertikální pro rovnou støechu - sestava se dvìma koleny

Pøi pou�ití kolen 45° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max. 13 m
Pøi pou�ití kolen 90° mù�e být souèet délek jednotlivých komponetù dvoutrubkového úseku  max.   9 m

DVOUTRUBKOVÉ PROVEDENÍ - jednotlivé díly
Sada dvoutrubkového ukonèení s rozdìlovaèem, horizontální
objednací kód: KIT 0002 C
tlaková ztráta: 48 Pa

Rozdìlovaè
objednací kód: ADA 0150 C
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Prodlou�ení ÆÆÆÆÆ 80 mm, L= 500 mm
objednací kód: TSC 0560 C
tlaková ztráta: 1,5 Pa

Prodlou�ení ÆÆÆÆÆ 80 mm, L= 1 000 mm
objednací kód: TSC 0160 C
tlaková ztráta: 3 Pa

Sada dvoutrubkového ukonèení - horizontální, ÆÆÆÆÆ 80 mm
objednací kód: KIT 0060 C
tlaková ztráta: 10 Pa + 10 Pa
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Jednoduché ukonèení vertikální Dvojité ukonèení vertikální
objednací kód: TSC 0580 C objednací kód: TSC 0510 C
tlaková ztráta: 16 Pa tlaková ztráta: 21 Pa

Koleno 90°, ÆÆÆÆÆ 80 mm
objednací kód: TSC 0150 C
tlaková ztráta: 14 Pa

Koleno 90°
objednací kód: TSC 0130 C
tlaková ztráta: 4 Pa

Koleno 45°
objednací kód: TSC 0550 C
tlaková ztráta: 2 Pa

Objímka kompletní
objednací kód: TSC 0500 C
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Prùchodka �ikmá
objednací kód: TSC 0480 C

Prùchodka rovná
objednací kód: TSC 0490 C

Redukèní clonka do ventilátoru
V pøípadech, kdy dochází ke strhávání plamene pøi krátkých délkách odtahù, slou�í pro sní�ení podtlaku ve spalovací

komoøe redukèní clonka DIS 0700 C.

Redukèní clonku doporuèujeme pou�ít zejména u:

- koaxiálního odtahu o délce do 1,0 m u kotlù DUA 24,
- koaxiálního odtahu o délce do 1,5 m u kotlù DUA 30, DUA 28,
- dvoutrubkového odtahu, který má celkovou tlakovou ztrátu sání a odtahu spalin men�í ne� 40 Pa.
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Záruka
Upozoròujeme odbìratele, �e uvedení do provozu a servis kotlù firmy DAKON s.r.o. smí provádìt jen smluvní servisní
firmy uvedené v seznamu dodávaném jako samostatná pøíloha tohoto návodu. V opaèném pøípadì nebude uznána
záruèní reklamace.

Ka�dá pøípadná reklamace musí být uplatnìna neprodlenì po zji�tìní závady.

Délka poskytované záruky je uvedena v záruèním listì dodávaném jako základní pøíslu�enství kotle a je podmínìna
pravidelným provádìním revizí minimálnì 1 x za rok nìkterou ze smluvních servisních firem

Kupující uplatòuje pøípadné reklamace u prodávajícího nebo u nìkteré nejbli��í servisní firmy uvedené v seznamu v
samostatné pøíloze tohoto návodu, pøípadnì u výrobce.

Na pøípady zanesení nebo ucpání výmìníku nebo èerpadla vodním kamenem èi neèistotami z  otopného systému se
nevztahuje záruka. Záruka se navztahuje také na na pøípady zanesení nebo ucpání výmìníku nebo zásobníku TUV
vodním kamenem èi neèistotami z vodovodního øadu.

Výrobce si vyhrazuje právo na ve�keré zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.

Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací v Èeské republice:

DAKON s.r.o.
Ve Vrbinì 3
794 01  Krnov

0652/ 794 122 - reklamace
794  111 -  ústøedna
794 333 -  fax
794 201-202 odbyt
794 152 expedice

e-mail: dakon@dakon.cz
http: //www.dakon.cz

Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací na Slovensku:

DAKON SLOVAKIA, s.r.o.
Tr�nica CENTRA
Sládkovièova 887/1
017 01  Pová�ská Bystrica

0822/43 24 021  - ústøedna
0905/39 87 82   - øeditel spoleènosti
0822/43 24 021  - fax

e-mail: dakon@px.psg.sk

II/2000
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